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OZNACZENIA

____ Przewody instalacji solarnej

— —— Przewody c.w.u.
Przewody zimnej wody
Przewody wygrzewu higienicznego
Przewody wody grzewczej

1 - Kolektor CosmoSun Basic 2.51

2 - Zbiornik buforowy FISH 2000 S4

3 - Zbiornik c.w.u. FISH 1000 S8

4 - Grupa pompowa GPS 120 PWM

5 - Naczynie przeponowe z membrang
odporng na glikol 300dm3

6 - Zawor kulowy

7 - Zawor zwrotny

8 - Pompa

9 - Zbiornik na glikol

10 - Kurek kulowy spustowy

11 - Naczynie przeponowe - obieg zb. buforowych

12 - Manometr

13 - Zawor bezpieczenstwa

14 - Termometr

15 - Zawor odpowietrzajacy do wody czystej

16 - Zawor 3-drogowy

17 - Zawor bezpieczenstwa

18 - Kurek kulowy ze zlgczkg do weza

19 - Naczynie przeponowe do c.w.u.

20 - Wymiennik ciepta

21 - Dwudrogowy zawor odcinajacy z sitownikiem

22 - Zawolr mieszajacy z sitownikiem

23 - Filtr skosny

24 - Zawér rownowazgco-pomiarowy 2-12 I/min

25 - Separator powietrza (z obudowa)

26 - Regulator RSS invest PWM

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej stanowia integralng
czg$¢ niniejszego opracowania.
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